
Strangschema, Fuchsgasse 2 , 8610 Uster

AUL= Aussenluft
FOL = Fortluft
ZUL = Zuluft
ABL = Abluft

DG

1. OG

= Telefonie-Schalldämpfer

Dusche, 30

Treppe, 45

WC, 20

Küche, 40

Total: ca. 120 m3/h

EG

Bad, 30Zi. 1, 30

Zi. 2, 30

Büro, 30

= Schalldämpfer

UG

Umluftdampfabzug 
Küche

= Platz vorsehen für 
Schalldämpfer Nachrüstung

Wärmedämmung AUL + FOL
Ø 125mm

Ø 125mm

Ø 90mm

Ø 90mm

Ø 160mm

Ø 160mm

Ø 90mmØ 125mm

Treppe, 45


