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01   Allgemeine Hinweise zum Musterantrag

Mithilfe dieses Musterantrages soll aufgezeigt werden wie ein Antrag zur Erlangung des 

MINERGIE-A®-Zertifikates aussehen kann. Das Objekt im Musterantrag ist ein MINERGIE-P-ECO® 

zertifiziertes Gebäude welches nachträglich zusätzlich nach MINERGIE-A® zertifiziert wurde. Aus 

Gründen des Umfanges wird bei diesem Musterantrag der Schwerpunkt auf den Energieteil d.h. 

die MINERGIE-A®-spezifischen Anforderungen gelegt. Dies ist mit einigen Einschränkungen ver-

bunden:

• Die ECO®-Zertifizierung ist in diesem Dokument nicht massgebend, aus diesem Grund wird der 

hierfür erforderliche Antrag nicht beigelegt.

• Bei dem für den Musterantrag verwendeten Objekt wird der Sommerliche Wärmeschutz nach 

Variante 2 erfüllt. Zum Nachweis dieser Variante gehört, neben dem Zusatzblatt Variante 2, 

eine Berechnung der Wärmekapazität des betroffenen Raumes mittels SIA-Tool Wärmekapazi-

tät. Diese Berechnung und die Deklaration wird in diesem Dokument nicht beigelegt.

Mit dem Nachweis der spezifischen Grauen Energie kommt bei MINERGIE-A® ein neues Element 

hinzu. Zu deren Berechnung stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung: Neben neuen 

Versionen der Programme LESOSAI und THERMO (erscheinen nach Lancierung MINERGIE-A®) er-

gibt sich die Möglichkeit den Nachweis mittels Bauteilkatalog.ch zu führen. Der in diesem Do-

kument befindliche Nachweis wurde mittels mittels letztgenanntem Bauteilkatalog.ch erbracht, 

zum Zeitpunkt der Erstellung war es nicht möglich alle Schichten eines Bauteils zu editieren. Aus 

diesem Grund wurde aus einer Bibliothek jeweils diejenige Konstruktion ausgesucht, welche der 

tatsächlich umgesetzten Konstruktion am nächsten kam. Sobald eine Eingabe der einzelnen Bau-

teilschichten möglich ist, wird diese Berechnung entsprechend angepasst und der Musterantrag 

aktualisiert.

Im Weiteren gilt es zu erwähnen, dass dieser Antrag während der Entwicklung von MINERGIE-A® 

erstellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich einige Dokumente noch in Überarbeitung, aus 

diesem Grund wurden für folgende Nachweise MINERGIE-P®-Dokumente verwendet:

• Die Berechnung des Heizwärmebedarfs nach SIA 380/1 mit effektivem Luftwechsel wurde mit 

der Vorlage MINERGIE-P® berechnet. Aufgrund dieser Software-Vorlage ist es möglich den 

effektiven Luftwechsel einzugeben. Sobald das Vorlage-Dokument in der Software THERMO 

angepasst wird, wird auch dieser Musterantrag entsprechend aktualisiert.

• Die Luftdurchlässigkeitsmessung wurde ebenfalls mittels eines MINERGIE-P®-Dokuments be-

legt, dies aufgrund des Eingangs beschriebenen Umstandes, dass das Gebäude ursprünglich 

nach MINERGIE-P-ECO® zertifiziert wurde.
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Wir hoffen mit diesem Dokument eine hilfreiche Unterstützung zur Erstellung des MINERGIE-A®-

Antrags zu bieten und möchten Sie darauf hinweisen, dass der Musterantrag informativen Cha-

rakter hat und sich daraus kein Präjudiz ableiten lässt. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen oder 

für Vorschäge zum besseren Verständnis.

März 2011, MINERGIE® Agentur Bau
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Verein MINERGIE (AMI) Nutzungsantrag

Association MINERGIE nur gültig für SIA 380/1:2009
MINERGIE-A, Version 1.0, zu verwenden bis 31. Dezember 2011

Antrag für MINERGIE - A
A1 Projektdaten:  (Präzise Objektbezeichnung, definitiver Standort des Objekts mit Strasse, Nummer, PLZ, Ort)

Objekt: 

Strasse / Nr: 

Postleitzahl: Ort: Kanton:

A2 Antragsteller/in: Kontaktperson:

Tel.: Email:

A3 Fachplaner/in 1: Kontaktperson:

Tel.: Email:

A4 Fachplaner/in 2: Kontaktperson:

Tel.: Email:

A5 Bauherrschaft: Name

Adresse

A6 Rechnungsadresse:

A7 Gebäudedaten: Zone 1 Zone 2       Zone 3 Zone 4
Gebäudekategorie EFH    

A8 EBF total bei: Einzelanwendung  < 500 m2

A9 Anzahl Wohneinheiten 1

Fr. 2'900

A10 Neu- oder Nachzertifizierung ?
Bestehende Zertifikat-Nr:

A11 Ursprüngliche Zertifizierung nach
(zutreffendes ankreizen): Neuzertifizierung nach SIA 380/1:2009 ältere Version

A12 Klimastation: Bern  Liebefeld (für den aktuellen MINERGIE-A - Antrag)

A13 Beilagen zu Zertifikat-Antrag:  Ausdruck der Register Antrag, Eingabe, Sommer, Lueftung, Produktion und
Nachweis. Weitere erforderliche Beilagen sind im Register "Nachweis" aufgelistet.

A14 MINERGIE-ECO: Wird oder wurde ein MINERGIE-ECO-Nachweis eingereicht? Nein

A15 Die Unterzeichnenden

A16
    Eigentümer/in, usw.) einverstanden nicht einverstanden

A17 Ort, Datum                                         Unterschrift Antragstellende: Rechnungsadresse fehlt
hauptverantwortlich gegenüber Bauherrschaft und MINERGIE

A18 Ort, Datum Unterschrift Fachplanende 1 und 2:
verantwortlich gegenüber Antragstellenden

A19 Ort, Datum Unterschrift Bauherrschaft:

Pro Gebäude (z.B. EFH, Doppel-EFH-Einheit, Reihen-EFH-Einheit 
usw.) 

Musterantrag Minergie-A: EFH Rüti

BE-006-P-ECO

Gebühren exkl. MWSt.

5. sind mit der Veröffentlichung der registrierten Daten (Architekt/in, Planer/in, Gebäudestandort,
    Beizug der notwendigen Fachleute.

1. erklären, dass sie das aktuelle MINERGIE-A Nutzungsreglement zur Kenntnis genommen haben.
2. anerkennen das MINERGIE-A-Reglement als integrale Bedingung jeder Nutzung der Marke MINERGIE-A.
3. erklären, dass sie das aktuelle MINERGIE-A Gebührenreglement zur Kenntnis genommen haben.

    Anforderungen gemäss Antrag verantwortlich ist und diese sicherzustellen hat, sofern erforderlich unter
4. sind sich im klaren darüber, dass der Antragstellende für die bauliche Umsetzung der MINERGIE-A -
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Beilage / Seite:
Projekt: MINERGIE-A, Version 1.0, zu verwenden bis 31. Dezember 2011

E1 Anzahl Zonen 1

E2 Gebäudedaten Gebäudestandort 575 m.ü.M. Klimastation:

(Diese sind der Heizwärmebedarfsberechnung gemäss SIA 380/1 mit Standardluftwechsel zu entnehmen.)
E3 Zone 1 2 3 4 Summe

E4 Gebäudekategorie EFH (Mittel)

E5 Mit Warmwasser ? Ja

E7 Energiebezugsfläche EBF AE m2 248.6 249

E8 Gebäudehüllzahl Ath/AE - 2.42 2.42

E9 Baujahr ab 2000 Ja    

E10 Wärmeabgabe Bodenheizung

E11 Thermischer Komfort im Sommer erfüllt

E12 Heizwärmebedarf m. Standardluftwechsel Qh MJ/m2 79 79 

E13 Spezifische Graue Energie MJ/m2 127.31

3 3 3 3
Lüftung-Klima-Kälteanlagen
(Der thermisch wirksame Aussenluft-Volumenstrom ist in der Heizwärmebedarfsberechnung (SIA 380/1) wie Zeile E28 einzusetzen.)
allgemeine Lüftungsangaben Zone 1 2 3 4 Summe

E15 Kleinanlagen mit Standardwerten Nein

E16 Standard-Lüftungsanlagentyp Lüft.+WRG

E17 Anzahl Räume mit Zuluft 5

E19 Wärmerückgewinnungs-Wärmetauscher Rotations-WT   

E20 Ventilatorantrieb mit DC/EC-Motor

E22 Nenn-Luftvolumenstrom m3/h 170

Externe Berechnung, z.B. aus Tool SIA TEC 382

E23 Kühlung oder Befeuchtung vorhanden? Angabe fehlt

E24 Thermisch wirksame Aussenluftrate V' m3/h

E25 Strombedarf Lüftung Qe,L kWh

E26 Strombedarf Klimakälte + Befeuchtung Qe,K kWh

E27 Strombedarf Hilfsbetriebe Qe,B kWh 269 269

Qh mit effektivem, thermisch wirksamen Aussenluftvolumenstrom

E28 Therm. wirksamer Aussenl.-Volumenstr. V'/AE m3/hm2 0.33 0.33

E29 eff. Heizwärmebedarf mit Lüftungsanlage Qh,korr MJ/m2 49 49

Zusatzanforderungen Selbstdeklaration/Bestätigung Zusatzanforderung erfüllt? Anforderung Objektwert

E30 Haushaltgeräte Haushaltgeräte Label A / Kühlgeräte A+ ja nein

E31 ja nein

E32 ja nein

E33 ja nein

E34 ja nein

E35 ja nein

E36 ja nein

E37 Luftdichtigkeit der Gebäudehülle Luftdichtigkeit n50,st < 0.6 1/h ja nein 0.6 1/h

 Musterantrag Minergie-A: EFH Rüti
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MINERGIE-A, Version 1.0, zu verwenden bis 31. Dezember 2011

Sommerlicher Wärmeschutz im MINERGIE-Standard

Der Glasanteil bezieht sich immer auf die Fassadenfläche (NICHT Energiebezugsfläche).

Die Glasflächen sind kleiner als die Fensterflächen (um den Betrag des Rahmenanteils)

S1

S2

S3

S4

  Zone 1 2 3 4

Erfüllen die Räume in der Zone die Kriterien?

S11 nein

S12 nein

S13 n.a.

S14 ja

S15

S16

S17

Variante 2: Externer Nachweis der Kriterien gemäss SIA382/1 (ohne Kühlung)
Die Erfüllung dieser Kriterien wird in Beilagen beschrieben und dokumentiert.

SIA 382/1 Ziffer 1 2 3 4

S21 2.1.3 ja

S27 Bemerkungen zum externen Nachweis (Art, Beilage, z.B. Hilfskriterien gemäss Anwendungshilfe):

Variante 3: Berechnung mit Tool SIA TEC 382

1 2 3 4

S31

S32

ja nein nein nein

 Musterantrag Minergie-A: EFH Rüti

"n.a.":    Nicht vorhanden. Ein solcher Raumtyp existiert nicht.
"ja":       Ein solcher Raumtyp ist vorhanden und alle Kriterien sind erfüllt.
"nein":   Ein solcher Raumtyp ist vorhanden, aber die Kriterien sind nicht erfüllt (z.B. zu hoher Glasanteil)

  Zone     

Anforderungen an den Sonnenschutz sind gemäss Zusatzformular
sommerlicher Wärmeschutz erfüllt.

Wohnen (EFH,MFH), Eckzimmer; Betondecke (>80% frei):
- Glasanteil pro Fassade <50%

Wohnen (EFH, MFH), 1 Fassade oder Eckzimmer. Holzdecke und Zementunterlagsboden mit 
min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cm Stärke:
- Glasanteil <40%

- interne Wärmelasten nicht höher als die Standardwerte im Merkblatt SIA 2024.

Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei):
- Glasanteil <70%

Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes ist eine Selbstdeklaration des Antragstellers. Die Zertifizierungsstelle kann im Rahmen der 
Zertifizierung oder bei Stichproben detaillierte Unterlagen verlangen.

Variante 1: Globalbeurteilung von Standardfällen für die Nutzungen Wohnen (ohne Kühlung)

Die Globalbeurteilung gilt für Zonen in denen in allen Räumen folgende Bedingungen eingehalten sind:

- keine Oblichter oder Dachflächenfenster mit Glasflächen > 0.5 m2, grössere Glasflächen können in vertikale Flächen
  umgerechnet werden -> siehe Anwendungshilfe

Die sommerlichen Raumlufttemperaturen wurden gemäss SIA 382/1, Zif. 4.4.4 berechnet. 
Die Grenzwertkurve wird ohne Kühlung an weniger als 100 h überschritten.

Die Zone ist gekühlt und der Energiebedarf wurde berechnet. 
Es treten keinen hohen sommerlichen Raumlufttemperaturen auf.

Gemäss Deklaration sind Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz erfüllt.

  Zone

Wohnen (EFH, MFH), Räume mit 1 Fassade, Betondecke (>80% frei) oder Zement-
unterlagsboden mit min. 6 cm oder Anhydrit min. 5 cmStärke. Süd-Orientierung und 
Verschattung durch Balkon von min. 1 m Tiefe. 
- Glasanteil <100%

- aussenliegender beweglicher Sonnenschutz mit Rollläden oder Rafflamellenstoren (z.B. MINERGIE-Module);

- Nachtauskühlung mit Fensterlüftung ist möglich;

Kopie von Min149.xls / Sommer / 10.03.2011, 10:40 MINERGIE - Nachweis
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MINERGIE-Lüftungstool für einfache Anlagen MINERGIE-A, Version 1.0, zu verwenden bis 31. Dezember 2011

Projekt:

L1 Details für Zone 1 Gebäudekategorie: Wohnen EFH
L2 Lüftungssystem Komfortlüftung mit WRG

Aussenluftvolumenstrom Anzahl Räume mit Zuluft n 5
L3 Standard-Wert V m3/h 150
L4 effektiver Wert 170

Druckverlust
Beurteilungspunkte für einen kleinen Druckverlust: Sind nebenstehende Punkte erfüllt?

L5 - Geschwindigkeit in den Luftleitungen  max. 2.5 m/s
- keine Filter an den Abluft-Durchlässen
- keine Armaturen mit Druckverlusten über 30 Pa (z.B. Volumenstromregler)
- in der Zuluft nur 1 Filter (nicht gleichzeitig Grob- und Feinstaubfilter)
- kein Lufterhitzer
- Druckverlust Lufterdregister max. 10 Pa

L6 Wärmegewinn Erdreich-Wärmeübertrager

L7 Lüftungsgerät Marke und Typ

L8 Wärmerückgewinnung mit
L9 Ventilatorantrieb mit

L10 Betriebsart
L11 Wirkungsgrad WRG Standard-Wert η % 70

effektiver Wert
L12 Elektrische Leistung aller Ventilatoren Standard-Wert Pe W 70

effektiver Wert 

L13 Werte für SIA 380/1 therm. wirksamer Aussenluftvolumenstrom V'/AE m3/m2h 0.33
L14 Minergie-A-Nachweis Strombedarf Lüftungsanlage Qe kWh/m2a 2.0

L1 Details für Zone 2 Gebäudekategorie:
L2 Lüftungssystem

Aussenluftvolumenstrom
L3 Standard-Wert V m3/h
L4 effektiver Wert 

Druckverlust
Sind nebenstehende Punkte erfüllt?

L5

L6 Wärmegewinn Erdreich-Wärmeübertrager

L7 Lüftungsgerät Marke und Typ

L8 Wärmerückgewinnung mit
L9 Ventilatorantrieb mit

L10 Betriebsart
L11

L12 Elektrische Leistung aller Ventilatoren Standard-Wert Pe W
effektiver Wert 

L13 Werte für SIA 380/1 therm. wirksamer Aussenluftvolumenstrom V'/AE m3/m2h
L14 Minergie-A-Nachweis Strombedarf Lüftungsanlage Qe kWh/m2a
##

1

1

Rotations-WT
Gleichstrom/EC - Motor

 Musterantrag Minergie-A: EFH Rüti

2 Punkte sind nicht erfüllt

HOVAL HomeVent RS250

bedarfsgesteuert mehrstufig
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MINERGIE-Lüftungstool für einfache Anlagen MINERGIE-A, Version 1.0, zu verwenden bis 31. Dezember 2011

Projekt:
 Musterantrag Minergie-A: EFH Rüti

L1 Details für Zone 3 Gebäudekategorie:
L2 Lüftungssystem

Aussenluftvolumenstrom
L3 Standard-Wert V m3/h
L4 effektiver Wert 

Druckverlust
Sind nebenstehende Punkte erfüllt?

L5

L6 Wärmegewinn Erdreich-Wärmeübertrager

L7 Lüftungsgerät Marke und Typ
L8 Wärmerückgewinnung mit
L9 Ventilatorantrieb mit

L10 Betriebsart
L11

L12 Elektrische Leistung aller Ventilatoren Standard-Wert Pe W
effektiver Wert 

L13 Werte für SIA 380/1 therm. wirksamer Aussenluftvolumenstrom V'/AE m3/m2h
L14 Minergie-A-Nachweis Strombedarf Lüftungsanlage Qe kWh/m2a

L1 Details für Zone 4 Gebäudekategorie:
L2 Lüftungssystem

Aussenluftvolumenstrom
L3 Standard-Wert V m3/h
L4 effektiver Wert 

Druckverlust
Sind nebenstehende Punkte erfüllt?

L5

L6 Wärmegewinn Erdreich-Wärmeübertrager

L7 Lüftungsgerät Marke und Typ
L8 Wärmerückgewinnung mit
L9 Ventilatorantrieb mit

L10 Betriebsart
L11

L12 Elektrische Leistung aller Ventilatoren Standard-Wert Pe W
effektiver Wert 

L13 Werte für SIA 380/1 therm. wirksamer Aussenluftvolumenstrom V'/AE m3/m2h
L14 Minergie-A-Nachweis Strombedarf Lüftungsanlage Qe kWh/m2a

1

1
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Projekt: MINERGIE-A, Version 1.0, zu verwenden bis 31. Dezember 2011

##

P 1 Wärmeerzeugung A Deckungsgrad [%]
P 2 Beschreibung der Anlage (Marke, Typ etc.) Heizung Warmwasser
P 3
P 4
P 5
P 6 Absorberfläche m2 19.13
P 7 Nettoertrag pro m2 Absorberfläche kWh/m2 332 durch Berechnung 332
P 8 Vorlauf-Temperatur Heizung °C 30
P 9 Temperatur Warmwasser °C 55
P 10 55 79
P 11 Benötigte Wärme kWh/m2 18.5 100.0 100.0
P 12 Zugeführte Energie (ungewichtet) kWh/m2 18.5 55 79

13 Deckungsgrad prüfen
P 13 Wärmeerzeugung B Deckungsgrad [%]

Beschreibung der Anlage (Marke, Typ etc.) Heizung Warmwasser
Nutzungsgrad aus Standardwert % 75
Nutzungsgrad berechnet (Beilage) %
Nutzungsgrad gewählt % 75
Speicher vorhanden? ja/nein ja
Produktion der Biomasseheizung kWh/a
Vorlauf-Temperatur Heizung °C 30
Temperatur Warmwasser °C 55

45 21
Benötigte Wärme kWh/m2 9.0
Zugeführte Energie (ungewichtet) kWh/m2 12.1 45 21

P 14 Wärmeerzeugung C Deckungsgrad [%]
Heizung Warmwasser

P 15 Wärmeerzeugung D Deckungsgrad [%]
Heizung Warmwasser

P 16 Übertrag weitere Wärmeerzeugungen nachgewiesen durch zusätzliche Beiblätter Deckungsgrad [%]
P 17 Anlage Heizung Warmwasser
P 18 Zugeführte Elektrizität (ungewichtet) kWh/m2a
P 19 Benötigte Wärme kWh/m2a
P 20 Zugeführte Energie (ohne Strom, gewichtet) kWh/m2a

P 21 100 100

Wodtke CW21

 Musterantrag Minergie-A: EFH Rüti

AMK-Collectra OPC 15

Kontrolle Deckungsgrad [%]
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Projekt: MINERGIE-A, Version 1.0, zu verwenden bis 31. Dezember 2011

Gebäudedaten, Lüftung und Grenzwert: 1 2 3 4 Total/Mittel 
N1 Klimastation + Nutzungen Bern  Liebefeld EFH
N2 Neu-/Umbau Neubau
N3 EBF m2 248.6 248.6
N4 Qh mit Standardluftwechsel kWh/m2 21.9 21.9
N5 Qww Wärmebedarf Warmwasser kWh/m2 13.9 13.9
N6 Therm. Aussenluftvolumenstrom m3/m2h 0.33 0.33
N7 Heizwärmebedarf Qh,eff kWh/m2 13.6 13.6
N8 Lüftungsanlagentyp Lüft.+WRG
N9 Wärmeabgabesystem Bodenheizung

N10 Strombedarf Lüftungsanlage kWh/m2 2.02 2.02
N11 Strombedarf für Klima kWh/m2
N12 Strombedarf Hilfsbetriebe kWh/m2 1.1 1.1
N13
N14 Massgebender Grenzwert kWh/m2 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0

Wärmeerzeugung: η Gewich- Wärmebedarf
(Heizung + Warmwasser) oder JAZ tung Heizung Warmwasser Strom kWh/m2 andere kWh/m2 kWh/m2

N15 Solarenergie Heizung + WW 55.0% 79.0% 18.5
N16 Biomasse, eingebunden 0.75 0.7 45.0% 21.0% 8.4 9.0
N17
N18
N19
N20 Strombedarf Lüftungsanlage 2 4.0
N21 Strom Klima + Hilfsbetriebe 2 2.2
N22 Total: 100% 100% 6.2 8.4 27.5

Erfüllung der Anforderungen: Erfüllt?
N23 Primäranforderung an Gebäudehülle 52.9  kWh/m2 21.9  kWh/m2 Ja
N24 Minergie - Kennzahl Wärme 15.0  kWh/m2 14.6  kWh/m2 Ja
N25 Thermischer Komfort im Sommer Ja
N26 Graue Energie 50.0 kWh/m2 35.4 kWh/m2 Ja

Zusatzanforderungen erfüllt? WAHR Nachweis beigelegt (Zutreffendes ankreuzen)
N27 Haushaltgeräte Ja Datenblätter Haushaltgeräte sofern bekannt
N28
N29
N30
N31
N32
N33
N34 Luftdichtigkeit der Gebäudehülle Ja Luftdichtigkeit - Protokoll mit Prüfwerten

Beilagen Zutreffendes ankreuzen

N35
N36
N37
N38
N39
N40
N41

N42 Ort, Datum                                         Unterschrift Antragstellende:

N43 Ort, Datum Unterschrift Fachplanende 1 und 2:

                Pläne 1:100 mit Bezeichnung der Bauteile, Situationsplan, Details
                Prinzipschema Heizung und Warmwasser
                Prinzipschema der Lüftung

                Berechnung der EBF, Volumen und Gebäudehüllfläche

Deklaration Gasbezug 

Nachweis Spezifische Graue Energie
Beiblatt Deklaration Haushaltsgeräte
Berechnungen Wärmeerzeuger
Berechnungen Photovoltaik

                Systemnachweis SIA 380/1 mit Standardluftwechsel
                Systemnachweis SIA 380/1 mit effektivem Luftwechsel
                Bauteilliste und U-Wert - Berechnung

Berechnungsblätter 'Strom für Hilfsbetriebe'

www.minergie.ch

 Musterantrag Minergie-A: EFH Rüti

Deckungsgrad gewichteter Endenergiebedarf

Berechneter WertAnforderung

Kopie von Min149.xls / Nachweis / 10.03.2011, 10:40 MINERGIE-Nachweis

02   Nachweisformular MINERGIE-A® Antragsformular
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Projektiert

Projektiert

291

1391
766

14

8a

8c 8b

1395

1413 1412

1463

Rüti

796

205

1390

1378

548

Gemeinde Matten
Kopie ab Grundbuchplan

Neubau EFH Fries

Absteckungsprotokoll
(Absteckung Bodenpfähle gemäss Angabe Architekt)

29.9.2008
Wyss und Früh AG

Vermessung + Geoinformation
Weissenaustrasse 19

3800 Unterseen

16.00 m

571.46 m.ü.M.

571.56 m.ü.M.

5.10 m

12
.0

0 
m

8.
80

 m
4.

83
 m

4.
83

 m

14

16

12

1010a

8c

03   Gebäudepläne Situation
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04   Berechnungen Heizwärmebedarf

Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel

Heizwärmebedarf mit effektivem Luftwechsel

Zusammenfassung Flächenausmass

Energiebezugsfläche 

Thermische Gebäudehülle

Flächenausmass
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Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

Projekt :
Projektadresse :

Bauherrschaft :
Adresse :
Tel : Fax : e-mail :

VerfasserIn

Adresse :
Tel : Fax : e-mail :

VerfasserIn Nachweis :

Adresse :
Tel : Fax : e-mail :

SachbearbeiterIn :

SachbearbeiterIn :

THERMO BAUPHYSIK

                          

                          

061 467 45 10 061 467 45 43 agentur@minergie.ch

MINERGIE Agentur Bau

St. Jakobs-Strasse 84, 4132 Muttenz

Wärmedämmprojekt :

Art des Bauvorhabens : Neubau

Systemnachweis SIA 380/1:2009
Anforderungen gemäss SIA 380/1  Neubau

Kanton / Klimastation (SIA 2028) : Bern-Liebefeld

Energiebezugsfläche (EBF) AE : Gebäudehüllzahl A/AE :

Projektwert Qh:

Systemanforderung :

248.6 2.38

20978

erfüllt

m²

MJ/m²MJ/m²

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR
052 212 49 49
058 935 73 07

Berechnet am : 21.03.2011   11:47 Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Verschattungsfaktor der Fassade mit der grössten verglasten Fläche:

Summe der Länge aller Wärmebrücken:

Gebäude mit Flächenheizung od. vorgel. Heizkörpern: 

Regelungszuschlag 

95L :

Fs :

m

JA Auslegung Vorlauf Θ h,max 30 °C :

∆Θ i,g : 1°C / Referenzraum-Temperaturregelung

0.59

Die Unterzeichnenden bestätigen hiermit durch ihre Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der in diesem Nachweis gemachten Angaben :

VerfasserIn des Wärmedämmprojekts: Datum:

VerfasserIn des Nachweises: Datum:

Anzahl Zonen:1 Wohnen EFH / 2 (Einfamilienhaus)

BE  / 

Heizwärmebedarf Grenzwert Qh,li:

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:36

04   Berechnungen Heizwärmebedarf Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel
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THERMO BAUPHYSIK

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR
052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

Berechnet am : 21.03.2011   11:47 Akten-Nr. :

Systemnachweis SIA 380/1:2009
1. Energiebezugsfläche und Grenzwert

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Zone Var. Standardnutzung AE A/AE Qh,li
(m²) ( - ) (MJ/m²)Nr

Einfamilienhaus Wohnen EFH / 21 248.6 2.38 209

248.6 2.38 209Total

Temperaturkorrektur : -4.80 % AE : Energiebezugsfläche (EBF)

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:37

04   Berechnungen Heizwärmebedarf Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel
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THERMO BAUPHYSIK

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt : Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 MattenProjektadresse :

2. Gebäudehüllfläche

Berechnet am : 21.03.2011   11:47 Akten-Nr. :

Systemnachweis SIA 380/1:2009

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Wohnen EFH / 2

Aussen Unbeheizt Erdreich Beheizt Total Fläche

Ohne
b-Faktor

Ohne
b-Faktor b-Faktor

OhneMit
b-Faktor

Mit
b-Faktor

Mit
b-Faktor

Flächen
m²

Dach 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.5 148.5

Wand 320.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.4 320.4

Boden 0.0 0.0 0.0 140.8 122.2 0.0 140.8 122.2

468.9Total 0.0 0.0 140.8 609.7 591.1122.2 0.0

2.38Gebäudehüllzahl A/AE =

0.87Mittlere b-Faktoren

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:37
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THERMO BAUPHYSIK

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt : Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 MattenProjektadresse :

3. Aufteilung der Fenster/Türen-Flächen auf Fassaden/Dach/Boden

Berechnet am : 21.03.2011   11:47

Mehrzonenberechnung nach Typ 3

Akten-Nr. :

Systemnachweis SIA 380/1:2009

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Wohnen EFH / 2

Dach Wand Boden Total

WSW NWFlächen
m²

SEN NE E S

Opake Teile 57.24148.48 96.14 53.87 56.30 140.80 552.8

Fenster/Türen 45.006.10 4.08 1.68 56.9

Total 102.24148.48 102.24 57.95 57.98 140.80 609.7

Aw/A (%) 44.015.97 7.04 2.90 9.3

FS1 0.900.98 0.89 0.96

FS2 0.680.78 0.89 0.90

FS3 0.971.00 0.77 0.68

FS 0.590.77 0.61 0.59

22.9Flächenanteil Fenster + Türen an EBF : %

22.9Flächenanteil Fenster + Türen an EBF über alle Zonen : %

Aw/A : Anteil Fenster + Türen an Hüllfläche; FS1-3 flächengewichtete Verschattungsfaktoren
FS1: Horizont; FS2: Überhang; FS3: Seitenblende; FS = FS1*FS2*FS3

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:38
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

4. Einzelbauteile

1

Berechnet am : 21.03.2011   11:47 Akten-Nr. :

Systemnachweis SIA 380/1:2009

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Bauteil Typ CodeAbk. U Fläche
(W/m²K) (m²)

g-Wert

4.1 Flächige Bauteile

Qt
GJ

Nr / WD
cm

609.7D1 0.73 0.6240.28-1 / 

Bauteil Typ CodeAbk. ΨΨΨΨ Länge
(W/mK) (m)

4.2 Linienbezogene Wärmebrücken

Qt
GJ

Nr / WD
cm

16.0WB9 Balkonauskragung / Schöck Isokorb XT L1 0.090.54-1 / 

8.6WB8 Brüstung Nordfenster L5 0.130.42-1 / 

1.5WB6 Brüstung Ostfenster L5 0.130.07-1 / 

22.5WB5 Brüstung Südfenster L5 0.131.09-1 / 

1.2WB7 Brüstung Westfenster L5 0.130.27-1 / 

14.0WB4 Leibung Nordfenster L5 0.120.63-1 / 

5.6WB2 Leibung Ostfenster L5 0.120.25-1 / 

20.0WB1 Leibung Südfenster L5 0.120.90-1 / 

5.6WB3 Leibung Westfenster L5 0.120.25-1 / 

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:38
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THERMO BAUPHYSIK

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR
052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt : Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
Projektadresse : 3800 Matten

Berechnet am : 21.03.2011   11:47 Akten-Nr. :

Systemnachweis SIA 380/1:2009
5. Spezielle Eingabedaten

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Zone/Kat. Wärmesp.- Temperatur- Vorlauftemperatur
fähigkeit zuschlag für Flächen-

Vorlauftemperatur
für Heizkörper
vor Fensternheizungenpro m² AE

(MJ/m²K) (°C) (°C)

Variante Nr. Volumen-
strom

(m3/m2h) (°C)
Regelung

Wohnen EFH / 2 0.3 1.0 30 -1 0.70

6. Energiebilanz

Zone H QT Qv Qi Qs ηηηη Qh Qh,lig
(MJ/m²)(MJ/m²)(MJ/m²)(MJ/m²)(MJ/m²)(MJ/m²) ( - )(W/K)

Wohnen EFH / 2 201.2172.257 0.67 209.0179.8 74.482.9 77.7

209.0Total

QT : Transmissionswärmeverluste

Qv  : Lüftungswärmeverluste

Qi  : interne Wärmegewinne (Personen, Elektrizität)

Qs : solare Wärmegewinne

: Ausnutzungsgrad für Wärmegewinne

Qh : Heizwärmebedarf

Qh,li : Grenzwert für Heizwärmebedarf

gη

H   : Spezifischer Wärmetransferkoeffizient der Zone

77.7

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:40

04   Berechnungen Heizwärmebedarf Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel



Seite 30Musterantrag MINERGIE-A®

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

1. EBF / Geschossflächen 1

21.03.2011   11:47Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Energiebezugsfläche (EBF) AE

Geschoss Gebäudekategorie Geschoss- AE
höhe

m m²

Erdgeschoss 0.00 120.6Wohnen EFH / 2

Obergeschoss 0.00 128.0Wohnen EFH / 2

248.6Total

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:40

04   Berechnungen Heizwärmebedarf Heizwärmebedarf mit Standardluftwechsel



Seite 31Musterantrag MINERGIE-A®

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

2. Transmissionsverluste 1

21.03.2011   11:47Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Wohnen EFH / 2 1Variante Nr.

Bauteil

* : Flächenheizung oder vorgelagerter Radiator

Verluste
MJ/m²

Red.-
faktor b

U

(W/m²K)

Fläche

(m²)

Flächige Bauteile

Abk. Orien-

tierung

Code

Dächer,Decken

Steildach über OG  
 ( 1x 8.28 x 16 m² ) 

0.10 19.901.00 132.5HA1

Flachdach über EG  
 ( 1x 1 x 16 m² ) 

0.19 4.571.00 16.0HA1

Total 148.5 24.47

Wände

Südfassade 0.11 8.341.00 50.5SB1

Ostfassade 0.11 8.861.00 53.6EB1

Westfassade 0.11 9.251.00 55.9WB1

Nordfassade 0.11 15.581.00 94.3NB1

Rolladenkasten Süd  0.56 5.681.00 6.8SB1

Rolladenkasten Ost  0.56 0.231.00 0.3EB1

Rolladenkasten West  0.56 0.301.00 0.4WB1

Rolladenkasten Nord  0.56 1.561.00 1.9NB1

Total 263.6 49.80

Böden

Boden *
 ( 1x 8.8 x 16 m² ) 

0.10 22.240.87 140.8HC3

Total 140.8 22.24

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:40
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

2. Transmissionsverluste 2

21.03.2011   11:47Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Türen

Türe T1
 ( 1x 0.9 x 2 m² ) 

1.20 3.251.00 1.8ED1

Total 1.8 3.25

Fenster

Fenster F1
 ( 1x 5.4 x 2 m² ) 

0.73 11.851.00 10.8SD1

Fenster F2
 ( 1x 1.5 x 2 m² ) 

0.73 3.291.00 3.0SD1

Fenster F3
 ( 1x 3.6 x 2 m² ) 

0.73 7.901.00 7.2SD1

Fenster F4
 ( 1x 3.6 x 2 m² ) 

0.73 7.901.00 7.2SD1

Fenster F5
 ( 1x 8.4 x 2 m² ) 

0.73 18.431.00 16.8SD1

Fenster F6
 ( 1x 0.6 x 0.8 m² ) 

0.90 0.651.00 0.5ED1

Fenster F7
 ( 1x 0.9 x 2 m² ) 

0.77 2.081.00 1.8ED1

Fenster F8
 ( 1x 0.6 x 2 m² ) 

0.82 1.481.00 1.2WD1

Fenster F9
 ( 1x 0.6 x 0.8 m² ) 

0.90 0.651.00 0.5WD1

Fenster F10
 ( 4x 0.6 x 0.8 m² ) 

0.90 2.601.00 1.9ND1

Fenster F11
 ( 1x 3 x 0.5 m² ) 

0.89 2.011.00 1.5ND1

Fenster F12
 ( 1x 2 x 0.5 m² ) 

0.90 1.351.00 1.0ND1

Fenster F13
 ( 1x 0.6 x 2 m² ) 

0.82 1.481.00 1.2ND1

Fenster F14
 ( 1x 0.6 x 0.8 m² ) 

0.90 0.651.00 0.5ND1

Total 55.1 62.30

Total Qt durch flächige Bauteile 162.05

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:40
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

2. Transmissionsverluste 3

21.03.2011   11:47Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Bauteil

* : Flächenheizung oder vorgelagerter Radiator

Verluste

MJ/m²

Red.-

faktor b
ΨΨΨΨ

(W/mK)

Länge

(m)

Linienbezogene Wärmebrücken

Abk. Orien-

tierung

Code

Balkonauskragung / Schöck Isokorb XT  
Balkonauskragung / Schöck Isokorb XT ( 1x 16 m )

WB9 0.09 2.161.00 16.0SL1

Leibung Südfenster  
Leibung Südfenster ( 1x 20 m )

WB1 0.12 3.611.00 20.0SL5

Leibung Ostfenster  
Leibung Ostfenster ( 1x 5.6 m )

WB2 0.12 1.011.00 5.6SL5

Leibung Westfenster  
Leibung Westfenster ( 1x 5.6 m )

WB3 0.12 1.011.00 5.6SL5

Leibung Nordfenster  
Leibung Nordfenster ( 1x 14 m )

WB4 0.12 2.521.00 14.0SL5

Brüstung Südfenster  
Brüstung Südfenster ( 1x 22.5 m )

WB5 0.13 4.391.00 22.5SL5

Brüstung Ostfenster  
Brüstung Ostfenster ( 1x 1.5 m )

WB6 0.13 0.291.00 1.5SL5

Brüstung Westfenster  
Brüstung Westfenster ( 1x 1.2 m )

WB7 0.13 1.091.00 1.2SL5

Brüstung Nordfenster  
Brüstung Nordfenster ( 1x 8.6 m )

WB8 0.13 1.681.00 8.6SL5

Total 95.0 17.77

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:40
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

3. Solarer Wärmegewinn 1

21.03.2011   11:47Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Wohnen EFH / 2

E - Fassaden

Bauteil Fläche
m²

Orien-
tierung

Glas-
anteil

g
-

Fs
-

Qs
MJ/m²

Abk.

E 0.94 0.62 5.82Fenster F7 1.8 0.64
0.89*0.91*0.79

E 0.88 0.62 1.11Fenster F6 0.5 0.49
0.89*0.81*0.68

Total 2.3 6.94

N - Fassaden

Bauteil Fläche
m²

Orien-
tierung

Glas-
anteil

g
-

Fs
-

Qs
MJ/m²

Abk.

N 0.93 0.62 2.68Fenster F13 1.2 0.86
0.98*0.88*1.00

N 0.84 0.62 1.67Fenster F12 1.0 0.72
0.98*0.73*1.00

N 0.84 0.62 2.34Fenster F11 1.5 0.67
0.98*0.68*1.00

N 0.88 0.62 3.87Fenster F10 1.9 0.82
0.98*0.84*1.00

N 0.88 0.62 0.85Fenster F14 0.5 0.73
0.98*0.74*1.00

Total 6.1 11.42

S - Fassaden

Bauteil Fläche
m²

Orien-
tierung

Glas-
anteil

g
-

Fs
-

Qs
MJ/m²

Abk.

S 0.93 0.62 86.23Fenster F5 16.8 0.77
0.90*0.87*0.98

S 0.93 0.62 36.20Fenster F4 7.2 0.75
0.90*0.87*0.96

S 0.93 0.62 19.14Fenster F3 7.2 0.40
0.90*0.46*0.96

S 0.95 0.62 7.72Fenster F2 3.0 0.38
0.90*0.46*0.91

S 0.92 0.62 28.70Fenster F1 10.8 0.40
0.90*0.46*0.97

Total 45.0 177.99

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:47:41
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

3. Solarer Wärmegewinn 2

21.03.2011   11:47Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

W - Fassaden

Bauteil Fläche
m²

Orien-
tierung

Glas-
anteil

g
-

Fs
-

Qs
MJ/m²

Abk.

W 0.93 0.62 3.64Fenster F8 1.2 0.61
0.96*0.94*0.68

W 0.88 0.62 1.19Fenster F9 0.5 0.53
0.96*0.81*0.68

Total 1.7 4.83

Total Verglasungen 55.1 201.18
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

4. Monatsbilanz 1

Berechnet am : 21.03.2011   11:47 Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Wohnen EFH / 2


 
 

Monatliche Energiebilanz (MJ/m²)  

Monat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
J/

m
²

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

21.2

12.5

4.3
2

0.1 0 0 0 0.0
1.7

14.3

21.7

Monat Jan. Feb. Apr.März Aug.JuliMai Juni Sept. Okt. Nov Dez.

Verluste Qt

genutzte Gewinne

Heizwärmebedarf

33.3 23.529.539.5 9.114.8 21.513.15.2 5.2 37.131.0

20.8 21.525.218.3 9.114.8 19.813.15.2 5.2 15.416.8

21.2 12.5 4.3 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 14.3 21.7

Zeitkonstante (h)

Ausnutzungsgrad

120 120120120 120120 120120120 120 120120

0.994 0.8860.9350.999 0.3740.589 0.8750.5010.194 0.183 1.0000.998

(Energien in MJ/m²                 Verluste Qt: Transmissions- und Lüftungsverluste)

 = Qg / Qt 0.464 0.627 0.915 1.031 1.691 2.671 5.164 5.476 1.995 1.054 0.541 0.416γγγγ

Gewinne Qg 18.3 20.9 27.0 24.2 25.0 24.4 26.6 28.2 26.1 22.7 16.8 15.4


 
 

Monatliche Energiebilanz (MJ/m²)  

Monat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
J/

m
²

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

21.2

12.5

4.3
2

0.1 0 0 0 0.0
1.7

14.3

21.7
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Seite 37Musterantrag MINERGIE-A®

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

Projekt :
Projektadresse :

Bauherrschaft :
Adresse :
Tel :
Fax : e-mail :

VerfasserIn

Adresse :
Tel :
Fax : e-mail :

VerfasserIn Nachweis :

Adresse :
Tel :
Fax : e-mail :

SachbearbeiterIn :

SachbearbeiterIn :

THERMO BAUPHYSIK

             
             

             

             

061 467 45 10

061 467 45 43 agentur@minergie.ch

MINERGIE Agentur Bau

St. Jakobs-Strasse 84, 4132 Muttenz

Wärmedämmprojekt :

Art des Bauvorhabens : Neubau

MINERGIE-P-Heizwärmebedarf-Berechnung
Anforderungen gemäss SIA 380/1:2009 Neubau
Kanton / Klimastation (SIA 2028) Bern-Liebefeld

Energiebezugsfläche AE

Gebäudehüllzahl A/AE

Heizwärmebedarf Qh-MP mit SIA 380/1 Standardwerten

249

2.38
125

78

m²

MJ/m²

MJ/m²

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR
052 212 49 49
058 935 73 07

Berechnet am : 21.03.2011   11:58 Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Angaben für die Bestimmung der Primäranforderung Gebäudehülle:

Thermisch wirksamer Aussenluftvolumenstrom mit SIA 380/1 0.70 m3/m²·h
Standardwerten

Thermisch wirksamer Aussenluftvolumenstrom mit Effektivwerten aus
MINERGIE-Nachweistool

0.33 m3/m²·h

Effektiver Heizwärmebedarf Qh-eff 48 MJ/m²
Maximaler spez. Wärmeleistungsbedarf-MP  qh-MP,max 11.32 W/m²

Die Unterzeichnenden bestätigen hiermit durch ihre Unterschrift die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der in diesem Nachweis gemachten Angaben :

VerfasserIn des Wärmedämmprojekts: Datum:

VerfasserIn des Nachweises: Datum:

Anzahl Zonen:1 Wohnen EFH / 2 (Einfamilienhaus)

BE  / 

Grenzwert Heizwärmebedarf Qh,li
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THERMO BAUPHYSIK

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR
052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

Berechnet am : 21.03.2011   11:58 Akten-Nr. :

Systemnachweis Minergie-P
1. Energiebezugsfläche und Grenzwert

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Zone Var. Standardnutzung AE A/AE Qh,li
(m²) ( - ) (MJ/m²)Nr

Einfamilienhaus Wohnen EFH / 21 248.6 2.38 125

248.6 2.38 125Total

Temperaturkorrektur : -4.80 % AE : Energiebezugsfläche (EBF)
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THERMO BAUPHYSIK

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt : Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 MattenProjektadresse :

2. Gebäudehüllfläche

Berechnet am : 21.03.2011   11:58 Akten-Nr. :

Systemnachweis Minergie-P

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Wohnen EFH / 2

Aussen Unbeheizt Erdreich Beheizt Total Fläche

Ohne
b-Faktor

Ohne
b-Faktor b-Faktor

OhneMit
b-Faktor

Mit
b-Faktor

Mit
b-Faktor

Flächen
m²

Dach 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 148.5 148.5

Wand 320.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 320.4 320.4

Boden 0.0 0.0 0.0 140.8 122.2 0.0 140.8 122.2

468.9Total 0.0 0.0 140.8 609.7 591.1122.2 0.0

2.38Gebäudehüllzahl A/AE =

0.87Mittlere b-Faktoren
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THERMO BAUPHYSIK

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt : Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 MattenProjektadresse :

3. Aufteilung der Fenster/Türen-Flächen auf Fassaden/Dach/Boden

Berechnet am : 21.03.2011   11:58

Mehrzonenberechnung nach Typ 3

Akten-Nr. :

Systemnachweis Minergie-P

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Wohnen EFH / 2

Dach Wand Boden Total

WSW NWFlächen
m²

SEN NE E S

Opake Teile 57.24148.48 96.14 53.87 56.30 140.80 552.8

Fenster/Türen 45.006.10 4.08 1.68 56.9

Total 102.24148.48 102.24 57.95 57.98 140.80 609.7

Aw/A (%) 44.015.97 7.04 2.90 9.3

FS1 0.900.98 0.89 0.96

FS2 0.680.78 0.89 0.90

FS3 0.971.00 0.77 0.68

FS 0.590.77 0.61 0.59

22.9Flächenanteil Fenster + Türen an EBF : %

22.9Flächenanteil Fenster + Türen an EBF über alle Zonen : %

Aw/A : Anteil Fenster + Türen an Hüllfläche; FS1-3 flächengewichtete Verschattungsfaktoren
FS1: Horizont; FS2: Überhang; FS3: Seitenblende; FS = FS1*FS2*FS3
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

4. Einzelbauteile

1

Berechnet am : 21.03.2011   11:58 Akten-Nr. :

Systemnachweis Minergie-P

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Bauteil Typ CodeAbk. U Fläche
(W/m²K) (m²)

g-Wert

4.1 Flächige Bauteile

Qt
GJ

Nr / WD
cm

609.7D1 0.73 0.6240.28-1 / 

Bauteil Typ CodeAbk. ΨΨΨΨ Länge
(W/mK) (m)

4.2 Linienbezogene Wärmebrücken

Qt
GJ

Nr / WD
cm

16.0WB9 Balkonauskragung / Schöck Isokorb XT L1 0.090.54-1 / 

8.6WB8 Brüstung Nordfenster L5 0.130.42-1 / 

1.5WB6 Brüstung Ostfenster L5 0.130.07-1 / 

22.5WB5 Brüstung Südfenster L5 0.131.09-1 / 

1.2WB7 Brüstung Westfenster L5 0.130.27-1 / 

14.0WB4 Leibung Nordfenster L5 0.120.63-1 / 

5.6WB2 Leibung Ostfenster L5 0.120.25-1 / 

20.0WB1 Leibung Südfenster L5 0.120.90-1 / 

5.6WB3 Leibung Westfenster L5 0.120.25-1 / 
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THERMO BAUPHYSIK

RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR
052 212 49 49
058 935 73 07

Projekt : Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
Projektadresse : 3800 Matten

Berechnet am : 21.03.2011   11:58 Akten-Nr. :

Systemnachweis Minergie-P
5. Spezielle Eingabedaten

Objekt-Nr. : 570

Zusammenfassung

Zone/Kat. Wärmesp.- Temperatur- Vorlauftemperatur
fähigkeit zuschlag für Flächen-

Vorlauftemperatur
für Heizkörper
vor Fensternheizungenpro m² AE

(MJ/m²K) (°C) (°C)

Variante Nr. Volumen-
strom

(m3/m2h) (°C)
Regelung

Wohnen EFH / 2 0.3 1.0 30 -1 0.70

6. Energiebilanz

Zone H QT Qv Qi Qs ηηηη Qh Qh,lig
(MJ/m²)(MJ/m²)(MJ/m²)(MJ/m²)(MJ/m²)(MJ/m²) ( - )(W/K)

Wohnen EFH / 2 201.2143.109 0.67 125.4179.8 74.482.9 77.7

125.4Total

QT : Transmissionswärmeverluste

Qv  : Lüftungswärmeverluste

Qi  : interne Wärmegewinne (Personen, Elektrizität)

Qs : solare Wärmegewinne

: Ausnutzungsgrad für Wärmegewinne

Qh : Heizwärmebedarf

Qh,li : Grenzwert für Heizwärmebedarf

gη

H   : Spezifischer Wärmetransferkoeffizient der Zone

77.7

7. Minergie-P Angaben

Zone / Kategorie Qh-MP Qh,eff qh-MPVariante Volumenstrom
(m3/m2h)

Vth,MP
(MJ/m²) (MJ/m²)

Vth,eff.
Nr. (W/m²)

Wohnen EFH / 2 77.71 0.70 48.2 8.30.33 -7
-2

°C, kalt
°C, trüb11.3

Total 77.7 48.2 11.3

Vth,MP : Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom/AE, Minergie-P Standard
Vth,eff : Thermisch wirksamer Aussenluft-Volumenstrom/AE, effektiv gemäss Eingabe

Qh-MP : Heizwärmebedarf-MP

qh-MP,max : spezifischer Wärmeleistungsbedarf
Qh,eff : Eff. Heizwärmebedarf
AE : Energiebezugsfläche

qh-MP,max :
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

1. EBF / Geschossflächen 1

21.03.2011   11:58Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Energiebezugsfläche (EBF) AE

Geschoss Gebäudekategorie Geschoss- AE
höhe

m m²

Erdgeschoss 0.00 120.6Wohnen EFH / 2

Obergeschoss 0.00 128.0Wohnen EFH / 2

248.6Total
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

2. Transmissionsverluste 1

21.03.2011   11:58Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Wohnen EFH / 2 1Variante Nr.

Bauteil

* : Flächenheizung oder vorgelagerter Radiator

Verluste
MJ/m²

Red.-
faktor b

U

(W/m²K)

Fläche

(m²)

Flächige Bauteile

Abk. Orien-

tierung

Code

Dächer,Decken

Steildach über OG  
 ( 1x 8.28 x 16 m² ) 

0.10 19.901.00 132.5HA1

Flachdach über EG  
 ( 1x 1 x 16 m² ) 

0.19 4.571.00 16.0HA1

Total 148.5 24.47

Wände

Südfassade 0.11 8.341.00 50.5SB1

Ostfassade 0.11 8.861.00 53.6EB1

Westfassade 0.11 9.251.00 55.9WB1

Nordfassade 0.11 15.581.00 94.3NB1

Rolladenkasten Süd  0.56 5.681.00 6.8SB1

Rolladenkasten Ost  0.56 0.231.00 0.3EB1

Rolladenkasten West  0.56 0.301.00 0.4WB1

Rolladenkasten Nord  0.56 1.561.00 1.9NB1

Total 263.6 49.80

Böden

Boden *
 ( 1x 8.8 x 16 m² ) 

0.10 22.240.87 140.8HC3

Total 140.8 22.24
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

2. Transmissionsverluste 2

21.03.2011   11:58Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Türen

Türe T1
 ( 1x 0.9 x 2 m² ) 

1.20 3.251.00 1.8ED1

Total 1.8 3.25

Fenster

Fenster F1
 ( 1x 5.4 x 2 m² ) 

0.73 11.851.00 10.8SD1

Fenster F2
 ( 1x 1.5 x 2 m² ) 

0.73 3.291.00 3.0SD1

Fenster F3
 ( 1x 3.6 x 2 m² ) 

0.73 7.901.00 7.2SD1

Fenster F4
 ( 1x 3.6 x 2 m² ) 

0.73 7.901.00 7.2SD1

Fenster F5
 ( 1x 8.4 x 2 m² ) 

0.73 18.431.00 16.8SD1

Fenster F6
 ( 1x 0.6 x 0.8 m² ) 

0.90 0.651.00 0.5ED1

Fenster F7
 ( 1x 0.9 x 2 m² ) 

0.77 2.081.00 1.8ED1

Fenster F8
 ( 1x 0.6 x 2 m² ) 

0.82 1.481.00 1.2WD1

Fenster F9
 ( 1x 0.6 x 0.8 m² ) 

0.90 0.651.00 0.5WD1

Fenster F10
 ( 4x 0.6 x 0.8 m² ) 

0.90 2.601.00 1.9ND1

Fenster F11
 ( 1x 3 x 0.5 m² ) 

0.89 2.011.00 1.5ND1

Fenster F12
 ( 1x 2 x 0.5 m² ) 

0.90 1.351.00 1.0ND1

Fenster F13
 ( 1x 0.6 x 2 m² ) 

0.82 1.481.00 1.2ND1

Fenster F14
 ( 1x 0.6 x 0.8 m² ) 

0.90 0.651.00 0.5ND1

Total 55.1 62.30

Total Qt durch flächige Bauteile 162.05
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

2. Transmissionsverluste 3

21.03.2011   11:58Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Bauteil

* : Flächenheizung oder vorgelagerter Radiator

Verluste

MJ/m²

Red.-

faktor b
ΨΨΨΨ

(W/mK)

Länge

(m)

Linienbezogene Wärmebrücken

Abk. Orien-

tierung

Code

Balkonauskragung / Schöck Isokorb XT  
Balkonauskragung / Schöck Isokorb XT ( 1x 16 m )

WB9 0.09 2.161.00 16.0SL1

Leibung Südfenster  
Leibung Südfenster ( 1x 20 m )

WB1 0.12 3.611.00 20.0SL5

Leibung Ostfenster  
Leibung Ostfenster ( 1x 5.6 m )

WB2 0.12 1.011.00 5.6SL5

Leibung Westfenster  
Leibung Westfenster ( 1x 5.6 m )

WB3 0.12 1.011.00 5.6SL5

Leibung Nordfenster  
Leibung Nordfenster ( 1x 14 m )

WB4 0.12 2.521.00 14.0SL5

Brüstung Südfenster  
Brüstung Südfenster ( 1x 22.5 m )

WB5 0.13 4.391.00 22.5SL5

Brüstung Ostfenster  
Brüstung Ostfenster ( 1x 1.5 m )

WB6 0.13 0.291.00 1.5SL5

Brüstung Westfenster  
Brüstung Westfenster ( 1x 1.2 m )

WB7 0.13 1.091.00 1.2SL5

Brüstung Nordfenster  
Brüstung Nordfenster ( 1x 8.6 m )

WB8 0.13 1.681.00 8.6SL5

Total 95.0 17.77
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

3. Solarer Wärmegewinn 1

21.03.2011   11:58Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Wohnen EFH / 2

E - Fassaden

Bauteil Fläche
m²

Orien-
tierung

Glas-
anteil

g
-

Fs
-

Qs
MJ/m²

Abk.

E 0.94 0.62 5.82Fenster F7 1.8 0.64
0.89*0.91*0.79

E 0.88 0.62 1.11Fenster F6 0.5 0.49
0.89*0.81*0.68

Total 2.3 6.94

N - Fassaden

Bauteil Fläche
m²

Orien-
tierung

Glas-
anteil

g
-

Fs
-

Qs
MJ/m²

Abk.

N 0.93 0.62 2.68Fenster F13 1.2 0.86
0.98*0.88*1.00

N 0.84 0.62 1.67Fenster F12 1.0 0.72
0.98*0.73*1.00

N 0.84 0.62 2.34Fenster F11 1.5 0.67
0.98*0.68*1.00

N 0.88 0.62 3.87Fenster F10 1.9 0.82
0.98*0.84*1.00

N 0.88 0.62 0.85Fenster F14 0.5 0.73
0.98*0.74*1.00

Total 6.1 11.42

S - Fassaden

Bauteil Fläche
m²

Orien-
tierung

Glas-
anteil

g
-

Fs
-

Qs
MJ/m²

Abk.

S 0.93 0.62 86.23Fenster F5 16.8 0.77
0.90*0.87*0.98

S 0.93 0.62 36.20Fenster F4 7.2 0.75
0.90*0.87*0.96

S 0.93 0.62 19.14Fenster F3 7.2 0.40
0.90*0.46*0.96

S 0.95 0.62 7.72Fenster F2 3.0 0.38
0.90*0.46*0.91

S 0.92 0.62 28.70Fenster F1 10.8 0.40
0.90*0.46*0.97

Total 45.0 177.99
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
058 935 73 07

Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

3. Solarer Wärmegewinn 2

21.03.2011   11:58Berechnet am : Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

W - Fassaden

Bauteil Fläche
m²

Orien-
tierung

Glas-
anteil

g
-

Fs
-

Qs
MJ/m²

Abk.

W 0.93 0.62 3.64Fenster F8 1.2 0.61
0.96*0.94*0.68

W 0.88 0.62 1.19Fenster F9 0.5 0.53
0.96*0.81*0.68

Total 1.7 4.83

Total Verglasungen 55.1 201.18
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RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

THERMO BAUPHYSIK 052 212 49 49
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Protokoll :

Projekt :
Projektadresse :

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rüti
3800 Matten

4. Monatsbilanz 1

Berechnet am : 21.03.2011   11:58 Akten-Nr. :Objekt-Nr. : 570

Wohnen EFH / 2


 
 

Monatliche Energiebilanz (MJ/m²)  

Monat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
J/

m
²

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

21.2

12.5

4.3
2

0.1 0 0 0 0.0
1.7

14.3

21.7

Monat Jan. Feb. Apr.März Aug.JuliMai Juni Sept. Okt. Nov Dez.

Verluste Qt

genutzte Gewinne

Heizwärmebedarf

33.3 23.529.539.5 9.114.8 21.513.15.2 5.2 37.131.0

20.8 21.525.218.3 9.114.8 19.813.15.2 5.2 15.416.8

21.2 12.5 4.3 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 14.3 21.7

Zeitkonstante (h)

Ausnutzungsgrad

120 120120120 120120 120120120 120 120120

0.994 0.8860.9350.999 0.3740.589 0.8750.5010.194 0.183 1.0000.998

(Energien in MJ/m²                 Verluste Qt: Transmissions- und Lüftungsverluste)

 = Qg / Qt 0.464 0.627 0.915 1.031 1.691 2.671 5.164 5.476 1.995 1.054 0.541 0.416γγγγ

Gewinne Qg 18.3 20.9 27.0 24.2 25.0 24.4 26.6 28.2 26.1 22.7 16.8 15.4


 
 

Monatliche Energiebilanz (MJ/m²)  

Monat
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

M
J/

m
²

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0

21.2

12.5

4.3
2

0.1 0 0 0 0.0
1.7

14.3

21.7

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 ausgedruckt am : 21.03.2011 11:58:13
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Thermische Gebäudehülle

Energiebezugsfläche

Geschoss Bezeichnung Breite [m] Länge [m] Fläche [m
2
]

Erdgeschoss 16.00 8.80 140.8

Abzug Technik 2.60 2.90 -7.5

Abzug Keller 1 5.50 2.00 -11.0
Abzug Keller 2 0.60 2.80 -1.7

Obergeschoss 16.00 8.00 128.0

Total: 248.6

Energiebezugsflächen MSt. 1:125

Erdgeschoss

Obergeschoss

Abzug 
Technik

Abzug Keller 1

Abzug Keller 2
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Schnitt Mst. 1:100
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Bauteil Breite [m] Länge [m] Fläche [m
2
]

Boden g. Erdreich 16.00 8.80 140.80

Bodenfläche MSt. 1:100  
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Bauteil Breite [m] Länge [m] Fläche [m
2
]

Steildach ü. OG 16.00 8.28 132.5

Flachdach ü. OG 16.00 1.00 16.0

Dachflächen MSt. 1:100  
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F1F2F3

F4 F5

Südfassade   

RK5RK4

RK1RK2RK3                

Bauteil Bezeichnung Anzahl Breite [m] Höhe [m] Fläche [m
2
]

Fenster F1 1 5.40 2.00 10.8

F2 1 1.50 2.00 3.0

F3 1 3.60 2.00 7.2
F4 1 3.60 2.00 7.2

F5 1 8.40 2.00 16.8

Total: 22.50 10.00 45.0

Rolladenkasten RK1 1 5.40 0.30 1.6

RK2 1 1.50 0.30 0.5

RK3 1 3.60 0.30 1.1
RK4 1 3.60 0.30 1.1

RK5 1 8.40 0.30 2.5

Total: 22.50 1.50 6.8

Wand Südfassade 1 16.00 6.39 102.2

Abzug Fenster -45.0
Abzug Rolladenk. -6.8

Total: 50.5

Südfassade MSt. 1:150
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Bauteil Bezeichnung Anzahl Breite [m] Höhe [m] Fläche [m
2
]

Fenster F6 1 0.60 0.80 0.5

F7 1 0.90 2.00 1.8

Total: 1.50 2.80 2.3

Rolladenkasten RK7 1 0.90 0.30 0.3

Total: 0.90 0.30 0.3

Türe T1 1 0.90 2.00 1.8

Total: 0.90 2.00 1.8

Wand Ostfassade EG 1 8.80 3.68 32.4

Ostfassade OG1 1 8.00 2.65 21.2

Ostfassade OG2 0.5 8.00 1.10 4.4
Abzug Fenster -2.3

Abzug Rolladenk. -0.3
Abzug Türe -1.8

Total: 53.6

T1F6

F7

RK7   

Ostfassade EG  

Ostfassade OG1  

Ostfassade OG2 

Ostfassade MSt. 1:150
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F9   

RK9

F8

RK8  

Westfassade EG   

Westfassade OG1   

Westfassade OG2  

Bauteil Bezeichnung Anzahl Breite [m] Höhe [m] Fläche [m
2
]

Fenster F8 1 0.60 2.00 1.20

F9 1 0.60 0.80 0.48

Total: 1.20 2.80 1.68

Rolladenkasten RK8 1 0.60 0.30 0.18

RK9 1 0.60 0.30 0.18

Total: 1.20 0.60 0.36

Wand Westfassade EG 1 8.80 3.68 32.38

Westfassade OG1 1 8.00 2.65 21.20

Westfassade OG2 0.5 8.00 1.10 4.40
Abzug Fenster -1.68

Abzug Rolladenkasten -0.36

Total: 55.94

Westfassade MSt. 1:150
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F10F10F10

F14F13

F10

F11           

F12            

RK14RK13 

RK12

RK11

Nordfassade   

Nordfassade MSt. 1:150

Bauteil Bezeichnung Anzahl Breite [m] Höhe [m] Fläche [m
2
]

Fenster F10 4 0.60 0.80 1.9

F11 1 3.00 0.50 1.5

F12 1 2.00 0.50 1.0
F13 1 0.60 2.00 1.2

F14 1 0.60 0.80 0.5

Total: 6.80 4.60 6.1

Rolladenkasten RK11 1 3.00 0.30 0.9

RK12 1 2.00 0.30 0.6

RK13 1 0.6 0.30 0.2
RK14 1 0.6 0.30 0.2

Total: 6.20 1.20 1.9

Wand Nordfassade 1 16.00 6.39 102.2

Abzug Fenster -6.1

Abzug Rolladenkasten -1.9

Total: 94.3

04   Berechnungen Heizwärmebedarf Flächenausmass
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05   Berechnungen Graue Energie

Nachweis Graue Energie mittels Bauteilkatalog.ch

Zusammenfassung Flächenausmass

Flächenausmass Innenbauteile
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Bauteil Bezeichnung Länge [m] Höhe [m] Fläche [m
2
]

Innenwand IW1 6.98 2.76 19.3

Mauerwerk IW2 1.70 2.76 4.7

IW3 2.10 2.76 5.8
IW4 3.89 2.76 10.7

IW5 3.02 2.76 8.3

IW6 1.34 2.76 3.7
IW7 4.20 2.76 11.6

IW8 2.95 2.76 8.1

IW9 1.24 2.76 3.4

IW10 1.98 2.76 5.5

IW11 1.63 2.76 4.5

IW12 2.70 2.76 7.5
IW13 2.70 2.76 7.5

IW14 2.67 2.76 7.4

IW15 0.73 2.76 2.0
IW16 2.57 2.76 7.1

Total: 117.0

Erdgeschoss MSt. 1:125

IW1

IW2
IW3

IW5

IW4

IW6

 IW7

 IW9

 IW8

IW10 IW11

IW12

IW13

IW14

IW15
IW16
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Bauteil Bezeichnung Länge [m] Höhe [m] Fläche [m
2
]

Innenwand IW18 4.80 3.10 14.9

Mauerwerk IW19 1.35 2.97 4.0

IW20 0.90 2.80 2.5
IW21 2.15 2.60 5.6

IW22 2.70 2.66 7.2

IW23 1.10 2.91 3.2
IW24 0.10 2.90 0.3

IW25 1.58 2.55 4.0

Total: 41.7

Innenwand IW17 3.64 2.75 10.0

Stahlbeton

Total: 10.0

IW17
IW18

IW19

IW20

IW21
IW22

IW23

IW24

IW25

Obergeschoss MSt. 1:125
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Bauteil Bezeichnung Länge [m] Breite [m] Fläche [m
2
]

Geschossdecke GD 16.00 8.00 128.0

Total: 128.0

Balkon BK 16.00 1.50 24.0

Total: 24.0

Obergeschoss MSt. 1:125

Enthalten in Ausmass SIA 380/1: „Flachdach ü. EG“

Geschossdecke

Balkon

05   Berechnungen Graue Energie Flächenausmass Innenbauteile



Seite 78Musterantrag MINERGIE-A®

06   Berechnungen Gebäudetechnik

Solarthermie

Hilfsenergie
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06   Berechnungen Gebäudetechnik Solarthermie
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08   Gebäudehülle opak

U-Werte homogen

U-Werte inhomogen

Wärmebrücken
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THERMO BAUPHYSIK 07.03.2011

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947

Objekt : Musterantrag Minergie-A Zone : 1 Variante : 1 Seite 1

< innen
Baustoff d λ µR Sd

(cm) (W/mK) (m²K/W) (-) (m)

Innenputz 1.0 0.700 0.01 10.00 0.10
Stahlbeton 18.0 2.300 0.08 120.00 21.60
Swisspor PUR ALU 12.0 0.024 5.00 60.00 7.20
Zement 6.0 1.400 0.04 35.00 2.10

hi/he  = 8.0 / 25.0 W/m²K
R:  Thermischer Widerstand
µ:  Diffusionswiderstandszahl

Sd: diffusionsäquiv. Luftschicht

Bauelement :Bauelement :  / Flachdach gegen Aussenluft / 27

U-Wert : 0.19 W/m²K
Grauenergie : 0.00 MJ/m²   (0.00 MJ/m²·a)

< innen
Baustoff d λ µR Sd

(cm) (W/mK) (m²K/W) (-) (m)

Innenputz 1.5 0.700 0.02 10.00 0.15
Kalksandstein 15.0 1.000 0.15 6.00 0.90
Isover Phoenix 28.0 0.032 8.75 1.00 0.28
Aussenputz 1.5 0.870 0.02 35.00 0.53

hi/he  = 8.0 / 8.0 W/m²K
R:  Thermischer Widerstand
µ:  Diffusionswiderstandszahl

Sd: diffusionsäquiv. Luftschicht

Bauelement :Bauelement :  / Wand gegen Aussenluft / 34

U-Wert : 0.11 W/m²K
Grauenergie : 0.00 MJ/m²   (0.00 MJ/m²·a)

< innen
Baustoff d λ µR Sd

(cm) (W/mK) (m²K/W) (-) (m)

Swisspor PUR ALU 10.0 0.024 4.17 60.00 6.00
Stahlbeton 18.0 2.300 0.08 120.00 21.60
Vetrocell Schaumglasschotter 40.0 0.074 5.41 0.00 0.00

hi/he  =999.0 / 999.0 W/m²K
R:  Thermischer Widerstand
µ:  Diffusionswiderstandszahl

Sd: diffusionsäquiv. Luftschicht

Bauelement :Bauelement :  / Boden gegen Erdreich / 21

U-Wert : 0.10 W/m²K
Grauenergie : 0.00 MJ/m²   (0.00 MJ/m²·a)

08   Gebäudehülle opak U-Werte homogen
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THERMO BAUPHYSIK
RUHTALSTRASSE 30 8400 WINTERTHUR

052 212 49 49
058 935 73 07

1

Projekt: Musterantrag Minergie-A
Objekt-Nr. : 567 Akten-Nr. :

Steildach gegen Aussenluft

1/hi  = m²·K/W

1/he = 0.13 m²·K/W

Ru = 10.40 m²·K/W

Ro = 10.61 m²·K/W

U  = 0.10 W/m²·K

Grauenergie   = 0.0 MJ/m²
Dicke total     = 0.480 m

0.13

1 Decke gegen Aussenluft, Abschnitt 1Abschnitt:

Baustoff λλλλ R µµµµ Sd
W/m·K m²·K/W m

Dicke
cm

( Breite = 0.1 m ) 24Typ Nr : 

Holzbalken 0.130 40.0 6.4016.0 1.23

Holzbalken 0.130 40.0 12.0030.0 2.31

Täfer 0.130 50.0 1.002.0 0.15

48Total

2 Decke gegen Aussenluft, Abschnitt 2Abschnitt:

Baustoff λλλλ R µµµµ Sd
W/m·K m²·K/W m

Dicke
cm

( Breite = 0.6 m ) 25Typ Nr : 

Isover Sparrendämmung PR 032 0.032 1.0 0.1616.0 5.00

Isover Sparrendämmung PR 032 0.032 1.0 0.3030.0 9.38

Täfer 0.130 50.0 1.002.0 0.15

48Total

THERMO Version 4.0, BFE/EnFK-Zert. Nr. 0947 14.02.2011 09:30:14

08   Gebäudehülle opak U-Werte inhomogen
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Ergänzung Wärmebrückenkatalog, Notter - Menti - Ragonesi, Hochschule Luzern - Technik & Architektur 
 
 

Fensterleibung
Aussenwärmedämmung verputzt oder hinterlüftete Fassadenbekleidung 

Zwischenleibung innen (Wärmebrückenkatalog BFE Nr. 5.1-A1) 

 

Zwischenleibung aussen          (Wärmebrückenkatalog BFE Nr. 5.1-A3) 

 

 

Aussenanschlag auf Mauerwerk 

 

 

 

 

 

U-Wert Wand 

[W/m2K] 

Fenstertyp 

Ψ-Wert [W/mK] 

 Holz Holz-Metall Kunststoff 

0.10 0.13 0.19 0.15 

 

 Zuschlag für Mauerwerk Stahlbeton + 0.01 W/mK 

U-Wert Wand 

[W/m2K] 

Fenstertyp 

Ψ-Wert [W/mK] 

 Holz Holz-Metall Kunststoff 

0.10 0.11 0.16 0.12 

 

 
Zuschlag für Mauerwerk Stahlbeton + 0.01 W/mK 

U-Wert Wand 

[W/m2K] 

Fenstertyp 

Ψ-Wert [W/mK] 

 Holz Holz-Metall Kunststoff 

0.10 0.10 0.14 0.11 

 

 
Zuschlag für Mauerwerk Stahlbeton + 0.00 W/mK 

 

9/19

Ergänzung Wärmebrückenkatalog, Notter - Menti - Ragonesi, Hochschule Luzern - Technik & Architektur 
 
 

Fensterbrüstung
Metallfensterbank 

Aussenwärmedämmung verputzt oder hinterlüftete Fassadenbekleidung 

Zwischenleibung innen (Wärmebrückenkatalog BFE Nr. 5.2-A1) 

 

 

Zwischenleibung aussen (Wärmebrückenkatalog BFE Nr. 5.2-A7) 

 

 

Aussenanschlag auf Mauerwerk 

 

 

 

U-Wert Wand 

[W/m2K] 

Fenstertyp 

Ψ-Wert [W/mK] 

 Holz Holz-Metall Kunststoff 

0.10 0.14 0.20 0.19 

 

 
Zuschlag für Mauerwerk Stahlbeton + 0.01 W/mK 

U-Wert Wand 

[W/m2K] 

Fenstertyp 

Ψ-Wert [W/mK] 

 Holz Holz-Metall Kunststoff 

0.10 0.12 0.18 0.13 

 

Zuschlag für Mauerwerk Stahlbeton + 0.01 W/mK 

U-Wert Wand 

[W/m2K] 

Fenstertyp 

Ψ-Wert [W/mK] 

 Holz Holz-Metall Kunststoff 

0.10 0.10 0.15 0.12 

 

 
Zuschlag für Mauerwerk Stahlbeton + 0.01 W/mK 
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        assivhaus

   Institut

  Dr. Wolfgang Feist

gültig bis 31.12.2011  Rheinstraße 44/46

D-64283 Darmstadt

Hersteller: Schöck Bauteile GmbH

Vimbucher Str. 2  D-76534 Baden-Baden

Folgende Kriterien wurden für die Zuerkennung des Zertifikates geprüft:

Wärmebrückenarmut

∆U WB  < 0,025 W/(m²K)

Schimmelfreiheit

Wärmebrückenarme 

Konstruktion
          Schöck Isokorb® XT Typen für 

eine Deckenstärke von 220 mm

Bei zwei typischen Anwendungsfällen
*)
 erfüllt das Bauteil die Anforderung

Die minimale Oberflächentemperatur muss hoch genug sein, um Schimmelbildung bei Normrandbedingungen 

auszuschließen.

θ i,min  > 17,00 °C

Folgende Werte wurden ermittelt

*)
 Das Kriterium wurde an den Beispielen eines Reihen- und eines Mehrfamilienhauses nachgewiesen

KXT 70 V8 18,31 0,21

0,20KXT 50 V8 F90

KXT 50 VV 18,26

KXT 50 VV F90

18,38

0,18

0,17

0,22

18,21 0,23

18,52

KXT 50 V6 18,47

KXT 30 V6

Ψ [W/(mK)]

QXT 10 19,02 0,09

auszuschließen.

QXT 30 18,97 0,09

Schöck Isokorb® 
Typ

Minimale Innenober-

flächentemperatur

Wärmebrückenverlust-

koeffizient

θi,min [°C]
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Fenstertool / Vers. 1.0 / August 09 / HET Beilage zum Wärmedämmnachweis
Gültig bis 31.12.2011
Ausgedruckt am: 07.03.2011 10:10

Projekt:

Bauherrschaft:

Nachweisverfasser:

Fensterrahmen, Verglasung, Glasrandverbund, Storenkasten
Den Typen-Nummern sind konkrete Fensterkomponenten aus dem Tabellenblatt "Komponenten" zuzuordnen.
In den folgenden Tabellenblättern (Einzelbauteil-Nachweise, Typ 1, Typ 2 etc.) sind für die
Fensterkomponenten nur noch die Typen-Nummern einzugeben.

Rahmen:
Typ-Nr.: Typ / mittlerer Uf-Wert: Uf [W/m2K]

1 PVC-Rahmen, Eiger Pollux 36 1.30

2

3

Verglasung:

Typ-Nr.: Typ / Ug, g: Ug [W/m2K] g-Wert [-]

1 3-IV-IR, Pilkington Insulight Therm Triple G 0.60 0.62

2

3

4

5

6

Glasrandverbund (GRV):

Typ-Nr.: Typ: Ψg [W/mK]

1 Thermisch optimierter Glasrandverbund 0.040

2

Storenkasten:

Typ-Nr.: Typ: Ust [W/m2K]

1

2

Verschattungsfaktoren Horizont (Topographie und andere Gebäude)
(Eingabe Horizontwinkel: Nur für Systemnachweise notwendig, nicht jedoch für Einzelbauteilnachweise)

Vertikalfenster Horizontalfenster

Horizontwinkel [°]: FS1 [-]: Horizontwinkel [°]: FS1 [-]:
(bzgl. Fassadenmitte)

Süd: 14.3 0.90 Süd: 1.00

Ost: 13.6 0.89 Ost: 1.00

West: 6.1 0.96 West: 1.00

Nord: 15.8 0.98 Nord: 1.00

Süd-West: 1.00  FS [-]: 1.00

Süd-Ost: 1.00

Nord-West: 1.00

Nord-Ost: 1.00

Musterantrag MINERGIE-A: EFH Rütti

MINERGIE Agentur Bau

Fenstertool_D.xls / Projekt
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Eiger Pollux 36 

c:\dokumente und einstellungen\bb\lokale einstellungen\temporary internet files\content.outlook\63z29onk\sd-20 systemblatt 
eiger pollux 36.docx  Wenger Fenster AG 
23.09.2010 07:57– bb  Chrümigstrasse 32 - 3752 Wimmis 
  www.wenger-fenster.ch  

Konstruktionsdaten 
 Rahmen 66mm 
 Flügelkonstruktion mit maximalem Licht- und Energieeinfall sowie ganzflächiger Glasfläche 

aussen dank modernster Klebetechnologie 
 Grundprofil Wenger PVC-Profil für eine höhere Oberflächentemperatur im unteren Rahmen-

/Flügelbereich, was erheblich zu einem kondensatfreien Fenster beiträgt (wahlweise mit 
Metallabdeckung) 

 
Isolierglas 
 3-fach Isolierglas mit Argongasfüllung 
 Glasstärke: 36mm (4/12/4/12/4) 
 Ug-Wert: 0.7 W/m2K 
 g-Wert: 53% (bis 62% möglich) 
 Lichttransmission: 72% 
 Glasanteil: 85% 
 Thermisch optimierter Glasrand (Psi Randverbund = 0.04 W/mK; ca. 50% besserer Wert als mit 

Aluminiumabstandhalter) 
 Bei hochwärmedämmenden Isoliergläsern besteht die Gefahr von Beschlag auf der Aussenseite. 

Die Aussenseite kann dank des sehr guten U-Wertes nachts so stark auskühlen, dass Kondensat 
auf der Glasoberfläche entstehen kann. Je besser der U-Wert des Glaselementes desto höher ist 
die Gefahr von Aussenbeschlag. 

 

Thermische Daten Isothermenbild unten 

 Uf -Wert: 1.3 W/m2K 

 Uw -Wert: 0.95 W/m2K (1.75m x 1.3m) 

 Psi-Einbau: 0.035 / 0.054 W/m  

 fRsi: 0.733 / 0.756 

 

 
 

Prüfnachweise 
 Luftdurchlässigkeit: Klasse 4 nach EN 12207 (10/2010) 
 Schlagregendichtheit: Klasse 9A nach EN 12208 (10/2010) 
 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: Klasse C3 nach EN 12210 (10/2010) 

0.6 W/m2K
62%
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Quelle: Google Earth

Massgebend für die Verschattung durch den Horizont ist die Bergkette
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10   Schemas Gebäudetechnik

Heizung und Lüftung

Luftvolumenströme
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11   Datenblätter

Komfortlüftung

Solarthermie

Pelletfeuerung
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11   Datenblätter Komfortlüftung
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11   Datenblätter Komfortlüftung
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11   Datenblätter Komfortlüftung
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11   Datenblätter Solarthermie
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11   Datenblätter Solarthermie
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11   Datenblätter Solarthermie
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11   Datenblätter Pelletfeuerung


