
Netzanschluss
PV 15kWp

EW Zähler

Wärme-

Pumpe

3kW

Modbus

2-Draht, verdrillt

U72 1x4x0.8

Grob-Schema Gerstenstrasse 2, Wettingen

Minergie-Monitoring

blau: Lieferumfang Smart Energy Link

V1.9

J.Trayler

27.11.2020

www.smartenergylink.ch

Produktion Zähler

ABB B23-212 3x65A

Hauptsicherung 

63A

kWh

Haupt-

Taster

F1FT65

ID:FEFA481D

Verbrauch Zähler

ABB B23-212 3x65A

Wärmezähler

Ultraschall

Warmwasser

Primäradr:001

Saldierender 

Zweirichtungszähler

Schütz

Emobil 

Sicherung

Relais A

FSR14-2x

ID: FFBC9481/2

Boiler

Elektro-

Einsatz

6kW

Funk-Wippe

«Auto/Manuell»

F4FT65 

ID:FEF8896C

Funk

Modul

FAM14

Secomat

RS

Relais B

FSR14-2x

ID: FFBC9483/4

Speicher

Fühler

SR65-AKF

ID: 0505E480

Enocean Funk

Wärmepumpe ID: FFA9DC81

WP forciert ID: FFA9DC82

Boiler ID: FFA9DC83

Secomat ID: FFA9DC84

SEL-Server 

In HV

Option:

Elektromobil

Ladestation

11kW, 3ph, 16A

Nachrüstung wenn 

Emobil vorhanden.

=
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WP-Zähler

ABB B23-112 3x65A

Funk-Aussenfühler

SR65-ATF

0505FDA0

FI Typ A
Zähler Wg. 1

ABB B23-112

3x65A

Raumfühler 1.OG

 WRF04

ID: 1

Raumfühler Dach

WRF04

ID: 2

Raumfühler EG

WRF04

ID: 3

Wärmezähler

Ultraschall

Heizen

Primäradr:002
Modbus zu PC

(2-Draht verdrillt/

geschirmt)

Modbus 

Raumfühler

1

2

3

4

Zähler Wg. 2

ABB B23-112 

3x65A

Zähler Wg. 3

ABB B23-112

3x65A

Wohnung 

1.OG

Wohnung

Dach
(Betreiber,

Hr. Hürzeler)

Wohnung 

EG

1

2

MBUS

2 Draht verdrillt

24VDC
24VDC

24VDC

MBUS/ 

Ethernet

192.168.0.106

Boiler-Zähler

ABB B23-112 3x65A

Allgemein

Internet

COM 3 A/B

COM 4 A/B

Speisung

24 VDC


