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Constat : 
La teneur en CO2 est de 1600 ppm après 45 minutes (1470 ppm à 40 minutes) 
Ouverture obligatoire des fenêtres à l’intercours pendant une à deux minutes (1 
minute 25 sec. selon la simulation) pour revenir à 400 ppm  
Du fait que les élèves restent dans la classe à l’intercours, la teneur en CO2 
atteint 1700 ppm (1590 ppm à 9h30, à 10h30 et 10h20) 





Constat : 
 Teneur en CO2 est de 1125 ppm après 45 
minutes 
Du fait que les élèves restent dans la classe à  
l’intercours (8h45) , la teneur en CO2 atteint 1300  
à 9 h 35 minutes.  



Constat : 
 teneur en CO2 est de 1275 ppm après 45 minutes 
Du fait que les élèves restent dans la classe à l’intercours (9h35) , la teneur en 
CO2 atteint 1610 ppm à 9 h 35 minutes.  
A la pose , du fait que les élèves quittent la classe, la teneur en CO2  revient à 
400 ppm qui est la teneur présente dans l’air extérieur qui est introduit après la 
récupération de chaleur et chauffage de celle-ci. 


